Вопросы  для Государственного экзамена 
1. Выбор числа и мощности трансформаторов и автотрансформаторов.
2. Тепловой режим трансформаторов

3. Потери в трансформаторах и автотрансформаторах.
4. Системы охлаждения трансформаторов.
5. Трансформаторы, защита масла трансформатора.

6. Перегрузочная способность трансформаторов.
7. Понятие о диагностике. Основные испытания трансформатора.

8. Понятие о диагностике. Анализ растворенных в масле газов.

9. Динамическая стойкость проводников и аппаратов

10. Термическая стойкость коммутационных аппаратов и проводников
11. Термическая стойкость кабелей

12. Интеграл Джоуля, оценка параметров коммутационных аппаратов по интегралу Джоуля

13. Синхронные генераторы: мощность, момент
14. Режимы работы синхронных генераторов

15. Асинхронный режим синхронных генераторов.
16. Пуск и включение  в сеть синхронных генераторов.

17. Методы синхронизации синхронных генераторов.

18. Ограничение по  току включения и скорости вращения синхронного генератора при использовании метода точной синхронизации. Область успешной синхронизации.

19. Область нормальных режимов работы синхронных генераторов при сохранении номинальной мощности.

20. Изменение допустимой мощности генераторов  в зависимости от параметров среды охлаждения.

21. Допустимые аварийные перегрузки по току статора и ротора.

22. PQ- диаграмма турбогенератора.

23. Асинхронные двигатели, схемы замещения, моментная характеристика.

24. Влияние напряжения и частоты на моментную характеристику асинхронного двигателя.
25. Обеспечение пуска и самозапуска асинхронных двигателей.

26. Выбор коммутационных аппаратов по результатам расчетов токов КЗ

27. Выбор линейных реакторов

28. Выбор секционных реакторов

29. Методы ограничения токов КЗ

30. Методы гашения дуги в выключателях

31. Масляные и маломасляные выключатели: назначение, особенности конструкций, область применения, достоинства и недостатки.

32. Воздушные и элегазовые выключатели: назначение, особенности конструкций, область применения, достоинства и недостатки.
33. Вакуумные выключатели: назначение, особенности конструкций, область применения, достоинства и недостатки.
34. Электромагнитные выключатели: назначение, особенности конструкций, область применения, достоинства и недостатки.
35. Коммутационные аппараты до 1 кВ.

36. Электрические контакты. Требования к электрическим контактам электрических машин, аппаратов и проводников.

37. Распределительные устройства радиального типа

38. Распределительные устройства кольцевого типа

39. Распределительные устройства упрощенного типа

40. Структурные схемы ТЭС 

41. Собственные нужды ТЭС

42. Применение электродвигателей в качестве привода рабочих механизмов

43. Схемы электроснабжения собственных нужд  ТЭС

44. Практические методы расчета периодической составляющей тока короткого замыкания.

45. Электроустановки оперативного постоянного тока. Потребители, график нагрузки.

46. Аккумуляторная батарея. Основные характеристики. Процесс разряда.

47. Понятия надежности, живучести и безопасности в электроэнергетике
48. Показатели надежности электроустановок

49. Показатели надежности выключателей
50. Показатели надежности кабельных, воздушных линий и систем сборных шин

51. Показатели надежности коммутационных аппаратов

52. Надежность одиночных, укрупненных  и объединенных блоков

53. Зависимые отказы в схемах электрических соединений

54. Метод "дерева событий" для оценки надежности схем собственных нужд

55. Составляющие приведенных затрат

56. Дисконтированные затраты на сооружение электроустановок

57. Оценка ущерба от недоотпуска электроэнергии  в структурных схемах

58.  Оценка ущерба от недоотпуска электроэнергии   у  потребителя, питающегося с шин ГРУ

59. Оценка ущерба по системе в схемах РУ кольцевого типа  
60. Оценка ущерба от недоотпуска электроэнергии    в распредустройствах упрощенного типа

61. Качественный (опосредованный) анализ надежности схем распредустройств

62. Нормальный и ремонтный режим схем РУ

63. Длительность простоя электроустановки при отказах одного элемента в период ремонта другого

64. Применение двух секционных выключателей  в распредустройствах

65. Одновременный отказ двух энергоблоков в кольцевых схемах

66. Принятие решений при обслуживании электроустановок

67. Типы эргатических  систем
68. Кинематические модели деятельности эргатических элементов

69. Формализация деятельности эргатических систем

70. Резервирование в технологических схемах ТЭС

71. Структурно-функциональный метод оценки надежности ЭЭУ

72. Статическая и функциональная надежность

